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試場人員通知試場停電


















































1.故障類別為責任分界點外停電或故障，撥打台電1911事故搶修中心


2.故障類別為本校高壓設備故障，請本校備勤承商攜帶高壓維修設備，搶修高壓設備


3.故障類別為過載事故，關閉不必要的用電設備





搶修完畢，檢查量測復電電壓，開啟停電區域高、低壓總開關送、供電








關閉停電試場負戴，


並檢查教室或樓層配電盤之保護開關是否跳脫、燒毀





關閉停電區域低壓總開關，檢查停電區域變電站之高、低壓電源保護開關、斷路器及高壓電力熔絲是否跳脫、燒毀





判斷故障類別(短路、斷路、過載)，並作事故處理





判斷故障類別(短路、斷路、過載)，並作事故處理





作事故處理








結案





先行初步檢查試場停電範圍是否為全校性或整棟大樓之區域





搶修完畢，檢查量測復電電壓，開啟停電教室或樓層低壓總開關送、供電
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